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...na východe vraj nič nie je...



Skutočne inteligentné lampy 
verejného osvetlenia

Nabíjacie stanice pre e-autá 
integrované do stĺpov

Senzory na sledovanie rôznych 
meteorologických dát

Smart City Dashboard
smart.sabinov.sk



Ľahká integračná 
platforma pre 

inteligentné mestá



Invipo 
integruje 
všetky mestské 
vertikály...



…do  jednej 
centralizovanej aplikácie, 
ktorá pracuje na 
zariadeniach mesta, 
alebo ako služba



Smart city 
scenáre pre 
zlepšenie denno-
denného života 
obyvateľov

Mobilná aplikácia 
pre verejnú 
dopravu

Radšej 
som mal 
ísť busom



Lepšie fungovanie 
mesta počas 
kultúrnych a 
športových podujatí

Ofsajd!



Scenáre 
mimoriadnych 
situácií pre 
zvýšenie 
bezpečnosti 

Kedy 
tam už 

budeme?



Operátorský dashboard



Mestský Public portál



smart.sabinov.sk
invipo.sabinov.sk

https://smart.sabinov.sk/
https://invipo.sabinov.sk/


5 krokov pre samosprávy k zvýšeniu dostupnosti
nabíjacích staníc na sídliskách



1 lampa
max. 6 parkovacích miest

1 lampa
max. 2 parkovacie miesta

1. Rozumne rozmiestniť nabíjacie stanice na sídlisku



2. Inštalovať do starých, aj nových stĺpov osvetlenia

Typ Wallbox
Pre existujúce stĺpy

Konektor integrovaný do stĺpu
Pre nové inštalácie

Bratislava, Železná studienka 22 kW AC nabíjačka so zdieľanou kapacitou v Sabinove



3. Poznať existujúcu elektrickú kabeláž

Kabeláž pre osvetlenie: 400/230V, TN-S alebo TN-C

Typ elektrického kábla Max. prúd Max. príkon
Max. počet nabíjačiek

(5 kW) (11 kW)

Hliník AYKY 2,5 mm2 3x 30 A 21 kW 4 2

Meď CYKY 2,5 mm2 3x 38 A 26 kW 5 2

Hliník AYKY 4 mm2 3x 38 A 26 kW 5 2

Meď CYKY 4 mm2 3x 48 A 33 kW 6 3

Hliník AYKY 6 mm2 3x 47 A 32 kW 6 3

Meď CYKY 6 mm2 3x 61 A 42 kW 8 4

Hliník AYKY 10 mm2 3x 63 A 43 kW 8 4

Meď CYKY 10 mm2 3x 81 A 56 kW 11 5

Pre každú nabíjačku by malo byť* kedykoľvek k dispozícii 
aspoň 5 kW (rozumné minimum), resp. 11 kW (komfort).

* Toto sú tabuľkové hodnoty. Konečné posúdenie urobí revízny technik, ktorý do úvahy vezme aj stav a dĺžku 
existujúcej kabeláže



Ak mesto neoptimalizovalo sieť verejného osvetlenia –
obvykle 63A alebo 80A ističe sú postačujúce

Vyššia rezervovaná kapacita = vyšší náklad pre mesto

Pred inštaláciou je potrebné zistiť so správcom 
osvetlenia na aký prúd sú dimenzované inštalované 
ističe, aby nedochádzalo k prekročeniu MRK 

4. Dávať pozor na maximálnu rezervovanú kapacitu 



Mesto dostáva mesačné 
reporty o nabíjaní a 
vybratých platbách

Služba Charge.sk pošle 
vybraté peniaze mestu na 
základe faktúry

5. Spoplatniť nabíjanie



Čo sme sa za ostatné roky naučili?

• Moderné technológie majú reálny potenciál výrazne 
pomôcť slovenským samosprávam

• Viaceré možnosti financovania otvárajú samosprávam 
nevídané a inak neuskutočniteľné príležitosti

• Potrebujeme sa vzájomne lepšie počúvať, aby sme v 
budúcnosti spoločne odstránili úvodné zaváhania



Heliodor Macko
Seak Energetics
heliodor.macko@seakenergetics.com

Ďakujeme!

Martin Noskovič
Alam
noskovic.martin@alam.sk


